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Zestawienie powierzchni uzytkowej piwnica pawilon 2
p nazva posadzka m2

-11 klatka schodowa [wylewka 3,99
12 [wylewka 21,84
-1.3 |wylewka 16,99
EX [wylewka 51,60
15 [wylewka 413
16 [wylewka 7.62
A7 [wylewka 18,09
18 [wylewka 11,60
-1.9 |wylewka 12,04
110 [wylewka 17,83
-111 |wylewka 2,02
112 [wylewka 378
- [wylewka 32,64
B piviki 76
- pivtki .57
- piytki 25,45
147 [wylewka 2811
- [wylewka 16,27
- [wylewka 33
- X [wylewka 27.28
B magazyn oleju [wylewka 20,17
122 |kotiownia vk 47,98
-1.23 korytarz piytki 9,76
-1.24__|srodki czystosci phytki 10,41
-1.25 magazynek phytki 7,69

RAZEM 436,95
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RZUT PIWNIC (pawilon 5)
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piwnica pawilon 5

[ nazwa pomieszozenia

m2
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139 |konytarz

7,42

-1.40__|wentylatorownia

18,33

1.41_|wentylatorownia

18,91

142 |konytarz

19.21

18,10
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5,23
7,10

18,80
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LEGENDA

Centrala sygnalizacji pozaru POLON 4900

Czujka dymu optyczna DOR 4046

Czujka dymu optyczna DOR 4046
ze wskaznikiem zadziatania WZ-31

Czujka dymu i ciepla wielodetektorowa
DOT 4046

Adresowalna wielostanowa czujaka
ciepla TUN 4046

Sygnalizator wewnetrzny SA-K7N/3m
Sygnalizator zewnetrzny AS-367

Zasilacz ZS 135 3A-1

yzwalacz reczny
ROP 4001M

Element sterujgcy EWS 4001
Element kontrolno - sterujacy EKS 4001
Rezystor koncowy Rk

L1/2/3/4  Linie dozorowe YnTKSY

L8122 Linie sygnalowe HTKSH PH90
LSP1

adres inwestycji:
Zaktad Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach
Mrozy ul. Le$na 8

nr upr. GPB 7342/36/98

temat opracowania:
System Sygnalizacji Pozaru nHmer vys.
Rzut piwnic 4
tytul rysunku:
opracowal : inz. Piotr Ziomacki
nr dyp. 4681
\projektowat : mgr inz. Jacek Kalicki

data opracowania: listopad 2014




